Toru, dnia (5 .11.2025

MZK.GMT-251-5/25

Strona internetowa
BIP UMT

Odpowiedzi na pytania dotyczace tresci zapytania ofertowego oraz modyfikacje tresci zapytania
ofertowego — MZK.GMT-251-5/25

dotyczy: zapytania ofertowego nr MZK.GMT-251-5/25, pn.: ,Dostawa 4 szt. agregatéw gasniczych”.

Zamawiajacy niniejszym udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcow:

Pytanie 1:
Zwracam si¢ z prosbg do Zamawiajgcego o podanie ile kg ma mie$ przedmiotowa gasnica
w postepowaniu MZK.GMT-251-5/25 Dostawa 4 szt. agregatéw gasniczych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze minimalna masa $rodka gasniczego (skroplonego dwutlenku wegla)
w agregatach gasniczych musi wynosi¢ 20 kg.

Pytanie 2:

Dot. OPZ punkt 8:

Jest: ,spefnia wymogi normy PN-EN 1866-1 oraz Dyrektywy Bezpieczenstwa PED 97/23/EC i posiada
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB”

Zwracam si¢ do Zamawiajacego 0 zmiane tresci na: ,spetnia wymogi normy PN-EN 1866-1 oraz
Dyrektywy Bezpieczenstwa PED 2014/68/UE i posiada $wiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB”.
Dyrektywa Bezpieczenistwa PED 97/23/EC jest nieaktualna.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje tres¢ punktu 8 w opisie przedmiotu zaméwienia (Zataczniku nr 1 do zapytania
ofertowego) i nadaje mu nowe brzmienie:

,8) wymagania formalne: spefnia wymogi normy PN-EN 1866-1 oraz Dyrektywy Bezpieczenstwa PED
2014/68/UE i posiada swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB”.

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert, tre$¢ punktu X
zapytania ofertowego otrzymuje nowe brzmienie:

,XI. TERMIN | SPOSOB SKLADANIA OFERT

Oferty z ceng nalezy ztozy¢ za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: zampub@mzk.torun.pl do
dnia 14 listopada 2025 r. do godz. 12:00.”.

Dodatkowo, Zamawiajacy zmodyfikowat tre$¢ formularza oferty stanowiacego Zatacznik nr 2 do zapytania
ofertowego nadajac mu nowe brzmienie zgodnie z treécig zatacznika do niniejszych odpowiedzi.
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Zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego MZK.GMT-251-5/25

(wpisa¢ wszystkich cztonkow
Konsorcjum)

Adres, NIP, Regon
Numer telefonu / fax
Internet http: // e-mail

....................................... g D0 x5 s 5 s s o
(miejscowosc)
FORMULARZ OFERTY
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: Dostawa 4 szt. agregatow gasniczych
Gmina Miasta Torun |
] ul. Waty gen. Sikorskiego 8
ZAMAWIAJACY: 87-100 Toruf
PELNOMOCNIK Miejski Zaktad Komunikacji w Toruniu Sp. z 0.0.
ZAMAWIAJACEGO: ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Torun
WYKONAWCA (DOSTAWCA):

Wykonawca jest: (zaznaczyé wlasciwe)
O mikro przedsiebiorca
O matym przedsigbiorca
O $rednim przedsiebiorca
O innym przedsiebiorca

Oferowana cena brutto za CYITOWO: ...,
dostawe 1 szt. agregatu

gasniczego: SIOWNIE: ...t
Oferowana cena brutto za CYfIOWO: .,
dostawe 4 szt. agregatow

gasniczych: Stownie:

Okres gwarancji
(minimalny wymagany przez
Zamawiajacego 12 miesiecy)

Potwierdzenie spetniania
wymaganych parametrow
technicznych

Wykonawca o$wiadcza, ze oferowane agregaty gasnicze spetniaja
wymagania i parametry techniczne okreslone w zapytaniu ofertowym

Wykonawca (Dostawca) o$wiadcza, ze:

1) zapoznat sie z trescig zapytania ofertowego nr MZK.GMT-251-5/25;
2) nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie przestanek okre$lonych w Rozdziale V

zapytania ofertowego;

3) przyjmuje warunki realizacji zamoéwienia okre$lone we wzorze umowy (zatacznik nr 4 do
zapytania ofertowego) i w przypadku wyboru jego oferty zobowigzuje sie do zawarcia umowy na

tych warunkach;

4) uwaza sig zwigzany ztozong oferta do uptywu terminu okreslonego w Rozdziale IX zapytania

ofertowego;
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Zatacznik nr 2 do zapytania ofertowego MZK.GMT-251-5/25

5) w celu wypetnienia obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO! |,
wzgledem osob, ktore planujemy zaangazowa¢ do realizacji przedmiotu zaméwienia,
podwykonawcow, podmiotow trzecich na zasoby ktrych sie powotujemy oraz zaangazowanych
przez nas osob do realizacji umowy spefniony zostanie stosowny obowigzek informacyjny w

zakresie ochrony danych osobowych, analogicznie jak w zataczniku nr 3 do zapytania
ofertowego? .

Wykonawca o$wiadcza, Ze oferowane agregaty gasnicze spefnia podstawowe parametry, zgodnie
z ponizszym tabelarycznym zestawieniem, wypetnionym przez Wykonawce, ktore potwierdza
zgodnos$¢ funkcjonalnosci z wymaganiami okreslonymi w opisie przedmiotu zaméwienia (opz):

Uwaga: Wykonawca wypetnia w tabeli jedynie komorki oznaczone kolorem niebieskim [ |
wpisujac SPELNIA lub NIE SPELNIA.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
oferowane gasnice musza by¢ fabrycznie nowe
wyprodukowane w roku 2025
zbiornik: bezszwowy, gleboko tloczony pokryty
trwatg powtoka lakierniczg
wagz gumowy: co najmniej 5 m, zakoriczony
pradownicg, utatwiajacg odpowiednie kierowanie
strumieniem $rodka gasniczego
mobilno$¢: agregat na wozku, umozliwiajgcym
tatwy i szybki transport urzadzenia
skuteczno$¢ gasnicza: co najmniej 89 B
czas dziatania: min.18 s
zakres temperatur stosowania: -20°C/+60°C
wymagania formalne: spetnia wymogi normy PN-
EN 1866-1 oraz Dyrektywy Bezpieczeristwa PED
2014/68/UE i posiada $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP-PIB
minimalna masa $rodka gasniczego (skroplonego
dwutlenku wegla) w agregatach gasniczych: 20 kg

Podpis Wykonawcy

! rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
Wykonawca nie sktada (usunigcie tresci o$wiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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