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Sprawa: Informacja o zmianie parametr6w instalacji, ktéra nie wymaga ponownego zgloszenia

Zgodnie z art. 152 ust. 6 Ustawy - Prawa ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z pézn.
zm.), Emitel S.A. przesyla informacje o zmianie parametréw instalacji, ktére nie wymagaja
ponownego zgloszenia i nie powoduje zmian pozioméw pél elektromagnetycznych w miejscach

dostepnych dla ludnosci.

Planowana zmiana parametréw instalacji nie zalicza si¢ do zmian istotnych instalacji. Zgodnie
z art. 3 pkt 7 Prawa Ochrony Srodowiska, przez istotng zmiane instalacji rozumie sie takg zmiang
sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowe, ktéra moze powodowac znaczgce zwigkszenie

negatywnego oddzialywania na srodowisko.

Zmiana parametréw dotyczy instalacji, ktéra zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 5
maja 2022 . zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywac
na érodowisko, nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczaco lub potencjalnie

znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko.

W zwiazku z powyzszym, planowana zmiana parametréw instalacji nie moze powodowac znaczacego
zwiekszenia negatywnego oddziatywania instalacji na $rodowisko, a zatem nie stanowi istotnej
zmiany instalacji i nie wymaga ponownego zgloszenia, a wyltgcznie speinienia obowigzku
opisanego w art. 152 ust. 6 Prawa ochrony $rodowiska, co prowadzacy instalacje - Emitel S.A. -

niniejszym czyni.

Emitel S.A. z siedzibg | adresem w Warszawie (02-797) przy ul. F. Klimczaka 1, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, Xill Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000716108, z pokrytym w caloici kapitatem zakladowym wynoszacym 17.933.500,00 21, posiadajaca
numer NIP: 527-27-03-675, REGON: 146945210, posiadajaca status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdinieniom w transakcjach handlowych.



emitel

Jednoczesnie informujemy, ze w systemie SI2PEM nie zamieszcza sie informacji o nadajnikach
telewizyjnych DVB-T, radiowych analogowych i DAB. Systemy te nie stanowia ruchomych publicznych
sieci telekomunikacyjnych, a w obecnym stanie prawnym informacji na ich temat nie wprowadza sie

do systemu SI2ZPEM.
Zmiana parametréw dotyczy instalacji:
RTON Torun/Grebocin Cergia
7 powazaniem

Elektronicznie
podpisany przez

Data: 2025.11.24
18:46:51 +01'00'

Sprawe prowadzi:

Adres do korespondenc;ji:
Emitel S.A.

ul. Fabryczna 1

31-553 Krakéw

Adres do doreczen elektronicznych:
AE:PL-48371-81830-F]VHT-26

Zatgczniki:
1. Parametry techniczne instalacji
2. Potwierdzenie dokonania optaty skarbowej
3. Petnomocnictwo firmy
4, Sprawozdanie PEM

Otrzymuja:
1. Urzad Miasta Torunia
2. aa

Emitel S.A. 2 siedzibg i adresem w Warszawie (02-797) przy ul. F. Klimczaka 1, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez S3d Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000716108, z pokrytym w caloéci kapitatem zakladowym wynoszgcym 17.533.500,00 21, posiadajaca
numer NIP; 527-27-03-675, REGON: 146945210, posiadajaca status dutego przedsiebiorey w rozumieniu ustawy o przeciwdzialaniu nadmiernym opédénieniom w transakcjach handlowych.



INFORMACJA O ZMIANIE PARAMETROW INSTALACJI WYTWARZAJACEJ POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
1. Nazwa i adres organu ochrony Srodowiska wiasciwego do przyjecia informacji
Urzad Miasta Torunia
ul. Waly Gen. Sikorskiego 8
87-100 Totun
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacie
RTON Torun/Grgbocin Cergia

3. Oznaczenie prowadzgcego instalacfe, fego adres zamieszkania lub siedziby

Emitef S.A,
ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

4. Adres zakiadu, na ktérego terenie prowadzona fest eksploatacja instalacji

87-100 Torun, ul. Ceramiczna 6

5. Rodzaj | zakres prowadzonef dzialalnosci, w tym wielko$é produkeji lub wielkoéé swiadczonych ustug
Swiadczenie uslug w zakresie telekomunikacji oraz emisji programéw telewizyjnych i radiowych na terenie catego krajuWietko$¢ produkcji opisane
jest parametrem EIRP (moc izotropowa Yw pkt. 7

5. Czas funkcjonowania instalacjf (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia przez calg dobe

7. Wielkos¢ i rodzaj emisji

Tabela 1. Parametry techniczne radioclinii
L.p.i Pojedyncza antena | Uzytkownik Pasmo G*Ow{m .klerun_m Wygokosg P ochy]e?nle . EIRP pojedynczej anteny
promieniowania zawieszenia wigzki gldwnej
GHz deg mn.p.t deg w
1 2 3 4 5 6 7
1 VHLPX4-138-NC3 | Emitel S.A 13 238 114 0,5 912,01
2 VHLP1-38-NC3 Emitel S.A 38 265,3 114 0,5 646
3 VHLPX4-6GHz Emitel S.A 6 305 114 0,5 218776
4 HPX6-65-D4A/F Emitel S.A 7 305 127 0,5 2187,76
Tabeta 2. Parametry tachniczne ukiadu antenowego 4x2 3VTV-02H (DVBT MUX 8)
L.p.| Pojedyncza antena | Uzytkownik Pasmo G}OWFE .klemn.kt Wy_sokosc-: P ocbylgnre . EIRP pojedynczej anteny
promieniowania zawieszenia wigzki gidwnej
MH=z deg mn.p.t deg w
1 3VTV-02H Emitel 198,5 135/225 120 0 24600
Tabela 3. Parametry techniczne ukladu antenowego 1x1 RDBA-488-608 M1S (DVB-T2 MUX 3, DVB-T2 MUX 1, DVB-T2 MUX 2,
DVB-T2 MUX 8)
L.p.| Pojedyncza antena | UZytkownik Pasma Giowf’e Bzerun'ki Wy.SOROS(.: P Oc.hyfe.}me . EIRP pojedynczej anteny
promieniowania zawieszenia wigzki gléwnej
MHz deg mn.p.t deg w
1 | RD8A-488-608 M1S | Emitel S.A. | 546-634 180 130 0 93480
Tabela 4. Parameiry techniczne uktadu antenowego 2x1 BAN3200 (MUX RL)
Lp.| Pojedyncza antena | Usytkownik | Pasmo | O owne kierunki Wysokosc Pochylenle | £ \op nojedyncze] anteny
promieniowania zawigszenia wigzki gldwnej
MHz deg m n.p.t. deg w
1 BAN3200 Emitel S.A. 185,36 200 136 0 3280
Tabela 5. Parametry techniczne ukladu antenowego 2x1 ABR2_Radiosystem (PR24)
L.p.| Pojedyncza antena |Uzytkownik| Pasmo Glow[le !(mrun?( ' Wy.sokosr:: P oc.hylc?nle . | EIRP pojedynczef anteny
promieniowania zawieszenia | wigzki glownej
MHz deg m n.p.t. deg w
1 | ABR2_Radiosystem | Emitel S.A. 89,7 180 224 0 1640

9.0pis stosowanych mefod ograniczania emisji

Wielko$¢ emisji promieniowania elektromagnetycznego ograniczana jest poprzez zastosowanie najnowoczesniejszych technologii uzywanych dzig
1a Swiecie. Sa fo:
- najwyzszej klasy anteny charakteryzujace sig wysoka kierunkowoscia
- cyfryzacja sygnalu co pozwala na istotne obnizenie mocy nadwaczych
- stosowanie algorytmow przesytu pozwalajgcych ha maksymalne wykorzystanie pasma czestotliwosci
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9. Informacja, czy stopieii ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgeymi przepisami

Zastosowane ograniczenia wielkosci emisji zapewniaja, Ze w migjscach dostepnych dla ludnos$ci poziom natezenia pola elektromagnetycznego nie
orzekroczy dopuszczonych prawem wielkosci,

10. Wyniki pomiaréw poziomow pdl elekiromagnelycznych, o kiérych mowa w arl. 122a ustawy z dnia 27 kwietrnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, jeshi takie
vy wymagane.

Sprawozdanie z pamiaréw w zalqczeniu.
Miejscowosé, data {rok - miesige - dzien): 24.11.2025

Imig | nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzqcege instalacie: _
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PoLSKIE CENTRUM ’ o l D I
AKREDYTACJI
% SOLDI Sp. z o.0.
BADANIA ul. Biezanowska 22
30-812 Krakow

AB 1571

Sprawozdanie nr 407/2025/0S/03

Sprawozdanie z badania natezenia pdl elektromagnetycznych
wykonanych w srodowisku

Miejsce wykonania badania: RTON TORUN / GREBOCIN CERGIA
(dane uzyskane od klienta) 87-100 TorUﬁ, ul. Ceramiczna 6

agm. Torun, pow. Torun

woj. kujawsko-pomorskie

Data zakonczenia badania: 2511.2025r.

Klient: Emitel S.A.
ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa

SOLDI

Autoryzacja / wydanie sprawozdania: -

Signature
Dokument po

06:41:03 CET

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

F02/KJ-7.8 wydanie 9 z 29.05.2023 1. Strona 1/ 29



Sprawozdanie nr 407/2025/05/03

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujgcymi aktami prawnymi:

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2025 poz. 647 z zm.)

« Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448),

o Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujgcej aparatury pomiarowej:

Tabela nr 1
 Miernik :
szerokopasmo
Narda .
EF-0392 LWIMP/W/294/25;
NBM-520 0,1— 3600 MHz 0,5 — 800 V/im o !
Nr D-1583 nr E-0004 data wydania: 23.07.2025
Narda EF-8091 LWIMPAN/394/24,;
NBM-520 01164 80 - 90 000 MHz 0,5 — 300 Vim . X
Nr D-1583 nr data wydania: 18.11.2024

*Do wyznaczema poprawnel wartosci natezensa poEa eleklroma net"czne o uwzg!edmono wspo}czynmki korekcyjne z wlasclwego swn adectwa
wzorcowania, SRR i e T e e e

Aparature pomiarowg charakteryzujg nastepujgce wartosci niepewnosci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem PN-EN 50413. Podane wartosci niepewnosci stanowig
niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspotczynnika

rozszerzenia k=2.

Procedury wdrozone w laboratorium pozwalajg zapewnic odpornosé¢ elektromagnetyczng
miernika.

Niepewnos¢ pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektow —
zrddet pol, jak w dniu pomiaru wynosi 43%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

o Kompas (busola) [UP/10/Sw]
¢ Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703
nr fab. S/N:10047614 [UP/11/Sw]
(Swiadectwo wzorcowania: 0367/AH/15; data wydania: 17.03.2015)
e Tasma miernicza geodezyjna 50 m [UP/12/Sw]
(Swiadectwo wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/15; data wydania: 27.04.2015)

s QOdbiornik GPS SAMSUNG Galaxy S24 Ultra [UP/21/Sw]

FO2/KJ-7.8 wydanie 9 2 29.05.2023 1. Strona 2/ 29




Sprawozdanie nr 407/2025/05/03

3. Opis badania

Na podstawie zlecenia firmy Emitel S.A. badania przeprowadzito:
Laboratorium Badawcze Soldi sp. z 0.0., ul. Lesna 1a/2, 47-400 Raciborz.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dolfrzymania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w
Srodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Badania promieniowania elektromagnetycznego, kidrego zZrédlem sg urzadzenia
wyszczedgdlnione w punkcie 4 sprawozdania przeprowadzono w pionach pomiarowych na
kierunkach zblizonych do azymuiéw badanej instalacji, w szczegodlnosci w tych migjscach, w
ktorych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie w
danych zakresach czestotliwosci pol-EM o poziomach zblizonych do poziomoéw dopuszczalnych
oraz do odlegtoéci wyznaczonej zgodnie z pkt 18 ppkt 3 ww. rozporzadzenia Ministra Klimatu.
Badania pdl elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdluz gtéwnych
kierunkow pomiarowych, dodatkowych pionach oraz w miejscach dostepnych dla ludnosci w
otoczeniu instalacji. W przyjetych pionach pomiarowych pomiary wykonano na wysokosciach
od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig terenu albo nad innymi miejscami dostepnymi dla
ludnosci. W poblizu urzgdzen, obiektdéw i elementdw metalowych pomiary wykonano w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,3 m od tych urzadzen, obiektow i elementdéw metalowych.

Przy sprawdzeniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w srodowisku nie uwzglednia si¢ poprawek pomiarowych ze wzgledu, na fakt iz pomiary
wykonywane sa przy uzyciu miernika szerokopasmowego.

FO2/KJ-7.8 wydanie 9z 28.05.2023 r, Strona 3/29




Sprawozdanie nr 407/2025/05/03

4. Informacje przekazane przez klienta

Tabela nr 2 — Informacje o zleceniu
Tabela nr 3 —~ Informacje o obiekcie
Tabela nr 4 — Dane techniczne Zrédia pol

Tahela nr 2
ZLECENI
Zleceniodawca pomiaréw: Emitel S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1
Zlecenie: Zamowienie nr ZZ0038726 z dnia 22.08.2025 roku

QOsoba udzielajgca informagiji do
sprawozdania:

_Przedstawiciel zteceniodavwey [

Tabela nr 3
Wiasciciel: Emitel S.A.
Nazwa: RTON TORUN / GREBOCIN CERGIA
Rodzaj instalacii; Radiowo-Telewizyjny Osrodek Nadawczy
Adres: 87-100 Torun, ul. Ceramiczna 6

53°02'52.50"N 18°41'35.50"E
Obiekt zlokalizowany jest na terenie miejskim. W najblizszym otoczeniu obiektu znajdujg
sie zabudowania przemyslowe.

Wspdirzedne geograficzne:

Charakterystyka otoczenia:

Wysaokosé posadowienia wiezy: 71,0m n.p.m.
Wysokosé wiezy: 225mn.p.t
Tabela nr 4
1 2 3 4
Emitel S.A. Emitel S.A. Emitel S.A. Emitel S.A.
Linia radiowa Linia radiowa Linia radiowa Linia radiowa
13 GHz 38 GHz 6 GHz 7 GHz
Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
114,0 114,0 114,0 127,0
VHLPX4-135-NC3 VHLP1-38-NC3 VHLPX4-6GHz HPX6-65-D4A/F
1x1 1x1 1x1 Tx1
Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Kierunkowa Kierunkowa Kierunkowa Kierunkowa
238 265,3 305 305
k. SLR Toruri/ k. OOM Torur/ k. RTCN Bydgoszcz/ | k. RTCN Bydgoszcz/
Moniuszki ul. Forteczna 11 Trzeciewiec Trzeciewiec
Andrew Corp. Andrew Corp. Andrew Corp. Andrew Carp.
FO2/KJ-7.8 wydanie 9z 20.05.2023 r. Strona 4/ 29




Sprawozdanie nr 407/2025/05/03

Tabela nr 4 cd.

 URZADZENIA EMITEL = RADIODYFUZJA

FO2/KJ-7.8

wydanie 9z 29.05.2023 1,

U Nrzrodia 5 6 7 8
| Uzytkownik DVB-T MUX 8 DVB-T2 MUX 3 DVB-T2 MUX 1 DVB-T2 MUX 2
| Typnadajnika DTV-H20/3R9P THU9 THU9evo THU%evo
| Czestolliwosé znamionowa - 198,5 MHz 594 MHz 546 MHz 562 MHz
2N rzeczywista. 2,02 kW 2,461 kW 1,449 kW 1,438 kKW
B W
= Q : 120,0 130,0 130,0 130,0
N o
_Z:w.g 3VTV-02H RDBA-488-608 M1S | RDB8A-488-608 M1S | RDBA-488-808 M1S
N
2.8 4x2 1x1 1x1 1x1
g 16 kW 21 kW 12 KW 12 KW
Kierunkowa Kierunkowa Kierunkowa Kierunkowa
135; 225 180 180 180
Radio Frequency Radio Frequency Radio Frequency
SIRA
Systems Systems Systems
9 10 11
DVB-T2 MUX 6 MUX RL PR24
TDV 3003 VAXT-750G2-DA PolyEco1000
634 MHz 185,36 MHz 89,7 MHz
1,01 kW 0,53 kw 1,0 kW
130,0 136,0 224,0
| RD8A-488-608 M1S BAN3200 ABR2_Radiosystem
tx1 2x1 2x1
12 kW 2,0 kW 1,0 kKW
Kierunkowa Kierunkowa Dookélna
180 200 180
Radio Frequency Belco S.r.l Radiosystem
Systems C
AINNYCH OPERATOROW. = =
12 13
Radio Eska2 Toruni | Radic ESKA Torun
- PolyEco2000 PolyEco2000
o 86,7 MHz 104,6 MHz
m% Moc wyjsclowa meczyw:sta 1,921 kW 0,607 KW
'% ;E Wysokoéé zamstaiow?ma 170,0 170,0
Nl Imnpt] :
g -_§ - Typ; anteny : AKK/2 AKK/2
= % : Konf gurac;a : : 2x4 2x4
O Moc promlemowanla (ERP) 3,0 kW 1,0 kW
: : Charakterystyka Kierunkowa Kierunkowa
. promlemowama e
Azymut [l ] vo;160; 250; 340 | 70; 160; 250; 340
Producent Label Italy Sri Label italy Srl
Strona 5/ 29




Sprawozdanie nr 407/2025/05/03

W zalgczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy instalacji deklarowane przez
prowadzgcego instalacje. Podczas pomiardw urzgdzenia uzytkownika pracowaty przy aktualnie
wystepujgcym obcigzeniu. Anteny o sterowanych wigzkach zostaly ustawione w sposéb
umozliwiajgcy spetnienie wymagan pkt 13 ppkt 2 RMK.

Jako dopuszczalne poziomy gestosci pola elektromagnetycznego przyimuje sie wartosé
2 W/m?, co odpowiada natezeniu sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartosci
28 V/im — tj. minimalnej wartosci dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od 10 MHz do
300 GHz, dzieki czemu zostaje uwzgledniona obecnos$¢ innych instalacji emitujgcych
pole — EM w sgsiedztwie.

FO2/KJ-7.8 wydanie 9z 29.05.2023 r. Strona 6/ 29




5. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Sprawozdanie nr 407/2025/0S/03

 Temperatural’c] . |

Rozpoczecia | Zakohczena | Opady [Tmo T e
pomiarow. | portiarew |- - | Mnimaina | Maksymaina
30.10.2025 08:00 18:00 Brak 71 9,9 65 69
31.10.2025 08:00 17.00 Brak 58 8,2 64 69

Temperatura i wilgotno$¢ wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.

{7 Lokalizacja pionu / punktu pomiarowedo | wyeokoss | Wartose

pori/ . |

punktu| LAT | LON
1.1 | 53.04800 | 18.69319 | PKP; na azymucie 0° i 18°
1.2 | 53.04819 | 18.69319 PKP; na azymucie 0°
1.3 | 53.04836 | 18.69319 PKXP; na azymucie 0°
1.4 | 53.04855; 18.69319 PKP; na azymucie 0°
1.5 | 53.04872 | 18.69319 PKP; na azymucie 0°
1.8 | 53.04892 | 18.68319 PKP; na azymucie 0°
1.7 | 53.04908 | 18.60319 PKP; na azymucie 0°
1.8 | 53.04928 ; 18.69319 PKP; na azymucie 0°
1.9 | 53.04944 | 18.69319 PKP; na azymucie 0°
1.10 | 53.04964 | 18.69319 PKP; na azymucie 0°
1.41 | 53.04880 | 18.69319 PKP; na azymucie 0°
1.12 | 53.05000 | 18.69319 PKP; na azymucie 0°
1.13 | 53.05069 | 18.69319 PKP; na azymucie 0°
1.14 | 53.05089 | 18.69319 PKP; na azymucle 0°
1.15 | 53.05106 | 18.69319 PKP; na azymucie 0°
1.16 | 53.05125 | 18.69319 PKP; na azymucie 0°
1.17 ; 53.05141 | 18.69319 PKP; na azymucie 0°
1.18 | 53.05161 | 18.69319 PKP; na azymucie 0°
1.19 | 53.056178 | 18.69312 PKP; na azymucie 0°
1.20 | 53.05197 | 18.69319 PKP; na azymucie 0°
1.21 | 53.05214 | 18.69319 PKP; na azymucie 0°
1.22 | 563.05233 | 18.6931¢ PKP; na azymucie 0°

R i i e —

‘porniaru U.dia wspalczynnika rozszerzenia k

Objasnienia:

PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

FO2/KJ-7.8
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Sprawozdanie nr 407/2025/05/03

__Tabela nr 8 cd.

| Lokalizada pionu  punkdu pomiarowsgo | wwysokose Wkazmik
piont /| i POZIOMM -,
punkty | LAT.
1.23 | 53.05250 | 18.69319 PKP; na azymucie 0° 2.0 1.2 0,004 0,06
1.24 | 53.05260 | 18.69319 PKP; na azymucie 0° 2,0 1.1 1,4 0,05 0,004 0,05
1.25 | 53.05286 | 18.69319 PKP; na azymucie 0° 2,0 1,1 1,4 0,05 0,004 0,05
1.26 | 53.05294 | 18.69319 | PKP; na azymucie 0° 20 11 1.4 0,05 0,004 0,05
2.1 | 53.04816 | 18.89333 | PKP; na azymucie 18° 2,0 2,1 2.8 0,10 0,007 0,10
2.2 | 53.04833 | 18.69342 | PKP; na azymucie 18° 2,0 2,0 2,6 0,09 0,007 0,10
2.3 | 53.04853 | 18.69353 PKP; na azymucie 18° 2,0 2,0 26 0,09 0,007 0,10
2.4 ; 53.04869 | 18.69361 PKP; na azymucie 18° 2,0 1,8 2,5 0,09 0,007 0,09
2.5 | 53.04886 | 18.69369 PKP; na azymucie 18° 2,0 19 2,6 0,09 0,007 0,09
26 | 53.04903 | 1889380 | PKP; na azymucie 18° 2,0 1.8 24 0,08 0,006 0,090
2.7 | 53.04919 | 18.69389 | PKP; na azymucie 18° 2,0 1.7 2,2 0,08 0,006 0,08
2.8 | 53.04936 | 18.69397 | PKP; na azymucie 18° 2,0 1,7 22 0,08 0,006 0,08
2.9 | 53.04956 | 18.69408 | PKP; na azymucie 18° 20 1,7 2,2 0,08 0,008 0,08
210 | 53.04972 | 18.69417 | PKP; na azymucle 18° 2,0 1.6 2,1 0,07 0,006 0,08
2.11 | 53.04989 ; 18.69425 | PKP,; na azymucie 18° 2,0 1,6 21 0,07 0,008 0.08
2.12 1 53.05039 | 18.69453 PKP; na azymucie 18° 2,0 1,5 2,0 0,07 0,005 0,07
213 | 53.05056 | 18.69484 | PKP; na azymucie 18° 2,0 1,6 21 0,07 0,006 0,08
2.14 | 53.05075 | 18.69472 PKP; na azymucie 18° 20 1,5 2.0 0,07 0,005 0,07
215 | 53.05091 | 18.69481 PKP; na azymucie 18° 2,0 1.4 1,8 0,07 0,005 0,07
216 | 53.05108 ! 18.69492 PKP; na azymucie 18° 2,0 1,4 1,8 0,07 0,005 0,07
217 | 53.05125 | 18.69500 PKP; na azymucie 18° 2,0 1,3 1,7 0,06 0,005 0,06
2.18 | 53.05141 | 18.69508 | PKP; na azymucie 18° 2,0 1.3 1,7 0,06 0,005 0,06
2.19 | 53.05158 | 18.69519 | PKP; na azymucie 18° 2,0 1,3 1,7 0,08 0,005 0,08
2.20 | 53.05194 | 18.69536 PKP: ha azymucte 18° 2,0 1,2 16 0,086 0,004 0,06
2.21 | 53.05211 | 18.69547 PKP; na azymucie 18° 2.0 1,2 1,6 0,06 0,004 0,06
2.22 | 53.05228 ; 18.69555 PKP; na azymucie 18° 2,0 1,1 1,4 0,05 0,004 0,06
2.23 | 53.05244 | 18.69564 PKP; na azymucie 18° 2.0 1,1 1.4 0,05 0,004 0,05
2.24 | 53.05261 | 18.69575 PKP; na azymucie 18° 2.0 1,1 1.4 0,05 0.004 0,05
2.25 | 53.05269 | 18.69578 | PKP; na azymucie 18° 2,0 1,0 1,3 0,05 0,003

2] Za wynlk bhadania przyjml.ue s:e W&rtoéé wyznaczonq jako maksymalny chwnlowy wynzk pomlarow powiekszcny o) rozszerz ang niepewnos
pomlaru U dia wspolczynnika fozszerzenia k=2, : : i B
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Sprawozdanie nr 407/2025/05/03

Tabela nr 6 cd.

N dinia | Wokani | uyznacsona | WK
pionu /.t 5 | poziomu |7 po .
punktu . il --g_rraisji WME'
3.1 | 56304800 | 18.60328 | TKP:na azymucie 87° 2,8
3.2 | 53.04814 | 18.69347 PKP; na azymucie 37° 20 2,0 26 0,09 0,10
3.3 | 53.04828 | 18.69354 PKP; na azymucie 37° 2.0 2,0 2,6 0,09 0,10
34 | 53.04842 | 18.69383 | PKP; na azymucle 37° 2,0 1.9 2,5 0,08 0,09
3.5 | 53.04855 | 18.69400 PKP; na azymucie 37° 2,0 1.9 25 0,69 0,09
3.6 | 53.04958 | 18.69528 PKP; na azymucie 37° 2,0 1.5 2,0 0,07 0,07
37 | 53.04972 | 18.69544 PKP; na azymucie 37° 2,0 1,5 2,0 0,07 0,07
3.8 | 53.04594 | 18.69574 | PKP; na azymucie 37° 2,0 1,5 2,0 0,07 0,07
3.9 | 53.05014 | 18.69587 PKP; na azymucie 37° 2,0 16 2.1 0,07 0,08
3.10 | 53.05028 | 18.69617 PKP; na azymucia 37° 2.0 1,5 2.0 0,07 0,07
3.11 | 53.05045 | 18.69633 PKP; na azymucie 37° 2,0 1.4 1,8 0,07 0,07
3.12 | 53.05058 | 18.68663 PKP; na azymucie 37° 2,0 1,4 1.8 0,07 0,07
3.13 | 53.05072 | 18.69669 PKP; na azyraucie 37° 2,0 13 1.7 0,06 0,06
3.14 | 53.05086 | 18.69689 PKP; na azymucie 37° 2.0 1,3 1,7 0,06 0,06
3.156 | 53.05100 | 18.69705 PKP; na azymucie 37° 2,0 1,2 1,6 0,06 0,06
3.16 | 53.05114 ; 18.69725 | PKP; na azymucie 37° 2,0 1,2 1,6 0,08 0,06
3.17 | 53.05130 | 18.69742 | PKP; na azymucie 37° 2,0 1.1 1,4 0,05 0,05
3.18 | 53.05145 | 18.69761 PKP; na azymucie 37° 2.0 1,1 1,4 0,05 0,05
3.19 | 53.05158 | 18.69778 ! PKP; na azymucie 37° 2,0 1,0 1.3 0,05 0,05
3.20 | 53.05194 { 18.698256 PKP; na azymucie 37° 2.0 1,0 1,3 0,05 0,05
4.1 | 53.04805 | 18.693565 PKP; na azymucle 56° 2,0 2,0 26 0,09 0,10
42 | 53.04816 | 18.69380 PKP; na azymucie 56° 20 1.9 2,5 0,09 0,09
4.3 | 53.04828 | 18.69406 | PKP; na azymucie 56° 2,0 1,9 25 0,09 0,09
4.4 | 53.04836 | 18.69431 PKP; na azymucie 56° 2,0 1,9 25 0,09 0,09
4.5 | 53.04847 | 18.69456 | PKP; na azymucie 56° 2,0 1,8 2.4 0,08 0,09
4.6 ;53.04886 | 18.69555 PKP; na azymucie 56° 2.0 1,8 2,4 0,08 0,08
4.7 | 53.04897 | 18.69580 PKP; na azymucie 58°
4.8 | 53.04908 | 18.69605 | PKP; na azymucie 56°
4.9 | 53.04928 | 18.69655 | PKP; na azymucie 56°

T Za vk bada 7 i varoRE wynacio
pomiaru’l dia wspolczynnika rozszerzenia k=2
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Sprawozdanie nr 407/2025/05/03

_ Tabe!a nr 6 cd

Nr .. - 'I__'Ql'éé:i'jia:HCj'{’:lﬁﬁi'orj_'u'_ff"'":' T b‘:éy:::a
pionu’fs e :
punitu| 1
410 | 53.04939 | 18.69678 PKP; na azymucie 56° 2,0 22 0,08 0,006 0,08
411 | 53.04052 | 18.69714 PKP; na azymucie 56° 2,0 1.6 2,1 0,07 0,006 0,08
4.12 | 53.04958 | 18.69728 PKP; na azymucie 58° 2,0 1,5 2,0 0,07 0,005 0,07
4,13 | 53.04967 | 18.69753 PKP; na azymucie 56° 20 1,6 20 0,67 0,005 0,67
4.14 | 53.04978 | 18.69778 PKP; na azymucie 56° 2,0 1.4 18 0,07 0,005 0,07
415 | 53.04989 | 18.69803 PKP; na azymucie 56° 2,0 1,4 1,8 0,07 0,005 0,07
4.16 | 53.04997 ; 18.69828 PKP; na azymucie 56° 2,0 1,4 1.8 0,07 0,005 0,07
417 | 53.05008 | 18.69853 PKP; na azymucie 56° 2,0 1.3 1,7 0,06 0,005 0,06
4.18 | 53.05019 | 18.69878 PKP; na azymucie 56° 2,0 1,3 1.7 0,06 0,005 0,06
419 | 53.05028 | 18.69903 PKP; na azymucie 56° 2,0 1.2 1,6 0,06 0,004 0,08
4,20 | 53.05039 | 18.65928 PKP; na azymucie 56° 20 1,2 1,6 0,06 0,004 0,06
4.21 | 53.06047 | 18.69953 PKP; na azymucie 56° 20 1.1 1.4 0,05 0,004 0,05
4.22 | 53.05058 | 18.69978 PKP; na azymucie 56° 20 1,1 1.4 0,05 0,004 0,05
423 | 53.05069 ] 18.70003 PKP; na azymucie 56° 2,0 1,0 1.3 0,05 0,003 0,05
4.24 | 53.05072 | 18.70014 PKP; na azymucie 56° 2,0 1,0 1,3 0,05 0,003 0,05
5.1 | 53.04794 | 18.69333 PKP; na azymucie 75° 2,0 21 28 G,10 0,007 0,10
52 | 53.04800 | 18.69364 | PKP; na azymucie 75° 2,0 20 2,6 0,09 0,007 0,10
5.3 | 53.04803 | 18.69392 PKP; na azymucie 75° 2.0 2,0 26 0,09 0,007 0,10
5.4 | 53.04808 | 18.69419 PKP; na azymucie 75° 2,0 1,9 25 0,09 0,007 0,08
55 | 53.04814 | 18.69450 PKP; na azymucie 75° 2,0 1,9 2,5 0,09 0,007 0,09
56 | 53.04816 | 18.69478 PKP; na azymucie 75° 20 1,8 2,4 0,08 0,006 0,09
5.7 | 53.04822 | 18.69508 PKP; na azymucie 75° 20 1.8 2.4 0,08 0,006 0,09
5.8 | 53.04828 | 18.69536 PKP; na azymucie 75° 2,0 1.7 2,2 0,08 0,006 0,08
59 | 5304831 | 18.69564 PKP; na azymucie 75° 2.0 1,7 2.2 0.08 0,006 0,08
5.10 | 53.04836 | 18.69594 PKP; na azymucie 75° 2,0 1,7 22 0,08 0,008 0,08
5.11 | 563.04842 | 18.69622 PKP; na azymucie 75° 2,0 1.6 2,1 0,07 0,006 0,08
5.12 | 53.04844 | 18.69653 | PKP; na azymucie 75° 2,0 1,6 2,1 0,07 0,006 0,08
5.13 | 53.04850 | 18.69680 PKP; na azymucie 75° 2,0 1.5 2,0 0,07 0,005 0,07
5.14 | 53.04855 | 18.69708 | PHKP,; na azymucie 75° 2,0 16 2.1 0,07 0,006 0,08
) Za wymk badama przyjmu;e sig wartosc wyznaczona ]ako :_aksymafny chWIEowy wynlk pomfarow powekszony 0 rozszerzona nrepewnosc :
pomlaru U dia ‘wspéiczynnika rozszerzenia k=2. i R e g IR e S

Objasnienia:

PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
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Sprawozdanie nr 407/2025/08/03

Tabela nr 6 cd

- Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego. ST T Wartos6é [
e | e e e
punktu : 10 __em|sp WMe |2
5.15 | 53.04858 | 18.69739 PKP; na azymucie 75° 2,0 1.5 2,0 0,07 0,005 0,07
5.16 | 53.04869 | 18.69797 PKP; na azymucie 75° 2,0 1,4 18 0,07 0,005 0,07
5.17 | 53.04872 ; 18.69825 PKP; na azymugcie 75° 2,0 1.4 1.8 0,07 0,005 0,07
518 { 53.04878 | 18.69853 PKP; na azymucia 75° 2,0 1.3 1,7 0,06 0,005 0,06
5.19 | 53.04883 | 18.69883 ) PKP; na azymucie 75° 2,0 1.3 1,7 0,06 0,005 0,06
5.20 | 53.04886 ; 18.69911 PKP; na azymucie 75° 2,0 1,3 1,7 0,06 0,005 0,06
5.21 | 53.04892 | 18.69942 PKP; na azymucie 75° 2.0 1,2 1,6 0,06 0,004 0,06
5.22 | 53.04897 | 18.69969 PKP; na azymucle 75° 2,0 1.2 1,6 0,06 0,004 0,06
5.23 | 53.04900 { 18.70000 | PKP; na azymucie 75° 2,0 11 1,4 0,05 0,004 0,05
5.24 | 53.04905 | 18,70028 PKP; na azymucie 75° 20 1.1 1.4 0,05 0,004 0,05
525 | 53.04911 | 18.70056 PKP; na azymucie 75° 2,0 1,1 1,4 0,05 0,004 0,05
5.26 | 53.04914 | 18.70086 PKP; na azymucie 75° 20 1.0 1.3 0,05 0,003 0,05
527 1 53.04919 | 18.70114 PKP; na azymucie 75° 2,0 1,0 1.3 0,05 0,003 0,05
528 | 53.04922 | 18.70128 PKP; na azymucie 75° 2.0 1,0 1,3 0,05 0,003 0,05
6.1 |53.04789 | 18.69333 | <P M azyuale 10571 2,0 2,1 2,8 0,10 0,007 0,10
6.2 | 53.04781 { 18.69392 | PKP; na azymucie 105° 2,0 2,0 2.6 0,08 0,007 0,10
6.3 | 53.04775 | 18.69419 | PKP; na azymucie 105° 2,0 2,0 26 0,09 0,007 0,10
6.4 | 53.04770 | 18.69450 | PKP,; na azymucie 105° 2,0 19 2.5 0,09 0,007 0,09
6.5 | 53.04766 | 18.69478 ;: PKP, na azymucie 105° 2,0 1,9 25 0,09 0,007 0,09
6.6 | 53.04761 i 18.69508 | PKP; na azymucie 105° 2,0 1.8 2.4 0,08 0,006 0,09
6.7 | 53.04755 | 18689536 | PKP; na azymucie 105° 2,0 1.8 2,4 0,08 0,006 0,09
6.8 | 53.04753 | 18.69564 | PKP; na azymucie 105° 2,0 1,7 2,2 0,08 0,006 0,08
6.9 | 53.04747 | 18.69594 | PKP; na azymucie 105° 2.0 1,7 2,2 0,08 0,006 0,08
8.10 | 53.04742 | 18.69622 | PKP; na azymucie 105° 2,0 1,7 22 0,08 0,006 0,08
6.11 | 53.04739 | 18.69643 | PKP; na azymucie 105° 2.0 1,6 2.1 0,07 0,006 0,08
6.12 | 53.04733 | 18.69680 | PKP; na azymucie 105° 2,0 1,6 2,1 0,07 0,006 0,08
6.13 | 53.04724 | 18.69735 | PKP; na azymucie 105° 2,0 1,5 2,0 0,07 0,005 0,07
6.14 | 53.04722 | 18.69748 | PKP; na azymucie 105° 2,0 1.6 2.1 0,07 0,006 0,08
B6.15 | 53.04720 | 18.69767 | PKP; na azymucie 105° 20 1,5 2,0 0,07 0,005 0,07
3 Za wymk badania przy]muje Sle warlo$é wyznaczona jako maksymalny chwilowy. wynik W P . pewInG :
Pomlaru U.dla wspotczynmka rozszerzenia k=2 s

Objadnienia:

PKP — Pamocniczy Kierunek Pomiarowy
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Sprawozdanie nr 407/2025/05/03

Tabela nr 6 cd

oo o[ s | s [T [
i . bomiaru... zmlerzona pola E’ * poziomt ::.. bt Gaga
oo m | v | emisi Whte
2 T RE R e R LT

B.16 | 53.04714 ] 18.69797 | PKP; na azymucie 105° 2.0 1.8 0,07

6.17 | 53.04711 | 18.69825 | PKP; na azymucie 105° 2,0 1,4 1,8 0,07 0,005 0,07
6.18 | 53.04705 | 18.69853 | PKP; na azymucie 105° 2.0 1.3 1.7 0,06 0,005 0,06
6.19 | 53.04700 | 18.69883 | PKP; na azymucie 105° 2,0 1.3 1,7 0,08 0,005 0,06
6.20 | 53.04695 { 18.69920 | PKP, na azymucie 105° 2,0 1,3 1.7 0,06 0,005 0,06
6.21 | £3.04692 | 18.69942 | PKP; na azymucie 105° 2,0 1,2 1,6 0,06 0,004 0,06
6.22 | 53.04690 | 18.69951 PKP,; na azymucie 105° 2.0 1,2 1.6 0,06 0,004 0,06
6.23 | 53.04680 | 18.70006 | PKP; na azymucie 105° 2,0 1,1 1.4 0,05 0,004 0,05
6.24 | 53.04678 | 18.70028 | PKP; na azymucie 105° 2.0 1,1 1,4 0,05 0,004 0,05
6.256 | 53.04673 | 18.70049 | PKP; na azymucie 105° 2,0 1,1 1,4 0,05 0,004 0,05
6.26 ; 53.04665 | 18.70097 | PKP; na azymucie 105° 2,0 1,0 1,3 0,05 0,003 0,056
6.27 | 53.04664 | 18.70114 | PKP; na azymucie 105° 20 1,0 1,3 0,05 0,003 0,05
6.28 | 53.04661 ; 18.70128 | PKP; na azymucie 105° 2,0 1,0 1,3 0,05 0,003 0,05
7.1 53.04770 | 18.69383 | PKP; na azymucie 120° 2.0 2,0 2.6 0,09 0,007 0,10
7.2 | 53.04761 | 18.69411 | PKP; na azymucle 120° 2,0 2,0 26 0,09 0,007 0,10
7.3 53.04750 | 18.69436 PKP; na azymucie 120° 2,0 1.9 2.5 0,09 0,007 0,09
7.4 | 53.04742 | 18.69461 PKP; na azymucie 120° 2,0 1,9 2,5 0,09 0,007 0,09
7.5 | 53.04733 ; 18.69489 | PKP; na azymucie 120° 2,0 1.8 2.4 0,08 0,006 0,09
7.6 | 53.04705 | 18.69567 | PKP; na azymucie 120° 2.0 1,7 22 0,08 0,006 0,08
7.7 | 53.04697 | 18.69592 | PKP; na azymucie 120° 2,0 1,7 2,2 0,08 0,006 0,08
7.8 | 53.04689 | 18.69617 | PKP; na azymucie 120° 2.0 1.7 2.2 0,08 0,008 0,08
7.9 | 53.04681 | 18.69644 | PKP; na azymucie 120° 2,0 18 21 0,07 0,008 0,08
7.10 | 53.04670 | 18.69669 | PKP; na azymucie 120° 2,0 1,6 2,1 0,07 0,008 0,08
7.11 | 53.04661 | 18.69694 | PKP, na azymucie 120° 2,0 1.5 2,0 0,07 0,005 0,07
712 | 53.04653 | 18.69722 | PKP; na azymucie 120° 2,0 1.6 2,1 0,07 0,008 0,08
7.13 | 53.04644 | 18.69747 | PKP; na azymucle 120° 2,0 1,5 20 0,07 0,005 0,07
7.14 | 53.04633 | 18.69772 | PKP; na azymucie 120° 2,0 1,4 1,8 0,07 0,005 0,07
7.15 | 53.04625 | 18.69800 | PKP; na azymucie 120° 2.0 1.4 1.8 0,07 0,005 0,07
7.16 | 53.04617 | 18.69825 | PKP; na azymucie 120° 2,0 1,3 1 ,7 0,06 0,005 0,06

Objasnienia:

PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

FO2/KJ-7.8
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Sprawozdanie nr 407/2025/0S/03

Tabela nr 6 cd.

- :V\.:I'sl.{aiml; : wyg::;{;:zsfna Wskazmk '
: “poziomu
punktu : : emlsp Whe -
7.17 | 53.04608 | 18.69850 | PKP; na azymucie 120° 20 1.3 17 0,06
7.18 | 53.04597 | 18.69878 | PKP; na azymucie 120° 2,0 1,3 1,7 0,06
7.19 | 53.04593 | 18.69887 | PKP; na azymucie 120° 2.0 1,2 1.8 0,06 0,004 0,06
7.20 | 53.04581 | 18.69928 | PKP; na azymucie 120° 2,0 1,2 1,6 0,06 0,004 0,08
7.21 | 53.04572 | 18.69955 | PKP; na azymucie 120° 2,0 1,1 1,4 0,05 0,004 0,05
7.22 | 53.04566 | 18.69969 | PKP; na azymucie 120° 2,0 1.1 1.4 0,05 0,004 0,05
7.23 | 53.04553 | 18.70006 | PKP; na azymucie 120° 2,0 1,1 1,4 0,05 0,004 0,05
7.24 | 53.04544 | 18.70033 | PKP; na azymucie 120° 2,0 1,0 1,3 0,05 0,003 0,05
7.25 | 53.04539 | 18.70045 | PKP; na azymucie 120° 2,0 1,0 1,3 0,05 0,003 0,05
8.1 | 53.04786 | 18.69330 | ©<Fi A azymucie 1357 2,0 2,1 2,8 0,10 0,007 0,10
8.2 | 53.04761 | 18.69372{ PKP; na azymucie 135° 20 2,0 2,6 0,09 0,007 0,10
8.3 | 53.04747 | 18.68394 | PKP; na azymucie 135° 2,0 20 26 0,09 0,007 0,10
8.4 | 53.04733 ] 18.69414 | PKP; na azymucie 135° 2,0 1,9 25 0,09 0,007 0,09
8.5 | 53.04722 | 18.69436 | PKP; na azymucle 135° 20 1,9 2,5 0,09 0,007 0,09
8.6 | 53.04708 | 18.69458 | PKP; na azymucie 135° 2.0 1.8 24 0,08 0,006 0,09
8.7 | 53.04697 | 18.69478 | PKP; na azymucie 135° 2,0 1,8 2.4 0,08 0,006 0,09
8.8 | 53.04683 | 18.689500 | PKP; na azymucie 135° 2,0 1,7 2,2 0,08 0,006 0,08
8.9 | 53.04672 | 18.69519 | PKP; na azymucie 135° 2,0 17 2.2 0,08 0,006 0,08
8.10 | 53.04658 | 18.69542 | PKP; na azymucie 135° 2.0 1.7 2,2 0,08 0,008 0,08
8.11 | 53.04644 | 18.69564 | PKP; na azymucie 135° 2,0 1,6 2.1 0,07 0,006 0,08
8.12 | 53.04633 | 18.69583 | PKP; na azymucie 135° 2,0 1,6 2,1 0,07 0,006 0,08
8.13 | 53.04819 [ 18.69605 | PKP; na azymucie 135° 2,0 1,5 2,0 0,07 0,005 0,07
8.14 | 53.04608 | 18.69625 | PKP; na azymucie 135° 2,0 1,6 2.1 0,07 0,006 0,08
8.15 | 53.04594 | 18.69647 | PKP; na azymucie 135° 2,0 1,5 2,0 0,07 0,005 0,07
8.16 | 53.04581 | 18.69669 | PKP; na azymucie 135° 2,0 14 1,8 0,07 0,005 0,67
8.17 | 53.04569 | 18.69689 ; PKP; na azymucie 135° 2.0 1,4 1,8 0,07 0,005 0,07
8.18 | 53.045662 | 18.69699 | PKP, na azymucie 135° 2,0 1.3 1.7 0,06 0,005 0,06
8.19 | 53.04544 | 18.69733 | PKP; na azymucie 135° 2,0 1,3 1,7 0,06 0,005 0,08
8.20 53.04530 | 18.69753 PKP; ha azymucie 135° 2.0 1,3 1.7 0,06 0,005 0,06

pomlaru:U dla wspdlozynnika rdzszerzéma k=2

Objasnienia:

PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

FO2/KJ-7.8

wydanie 9 z 29.05.2023 .
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Tabela nr 6 cd.

: Lokalizacja pionu / purkiy pomisionego Warlos¢ Wl Wy‘g:;:;;na Wskanic
pionu /- ' Amierzona | " poziomu 1+ " pola-H - | '
e $ |

8.21 | 53.04519 | 1B.69775 ] PKP; na azymucie 135° 2,0 1,2 1.6 0,06 0,004

8.22 | 53.04506 | 18.69794 | PKP; na azymucie 135° 2.0 12 1,6 0,06 0,004

8.23 | 53.04492 | 18.69817 | PKP; na azymucie 135° 2,0 1.1 1.4 0,05 0,004

8.24 | 53.04480 | 18.69839 | PKP; na azymucie 135° 20 1,1 1,4 0,056 0,004 0,05
8.25 | 53.04467 | 18.69858 | PKP; na azymucie 135° 2,0 1.1 1.4 0,05 0,004 0,05
8.26 | 53.04456 | 18.69880 | PKP; na azymucie 135° 2,0 1,0 1,3 0,05 0,003 0,05
8.27 | 53.04441 | 18.69900 | PKP; na azymucie 135° 2,0 1,0 1,3 0,05 0,003 0,05
8.28 | 53.04436 | 18.69911 | PKP; na azymucie 135° 2,0 1,0 1,3 0,05 0,003 0,05

9.1 53.04753 | 18.69355 | PKP; na azymucie 150° 2.0 20 26 0,09 0,007 0,10

9.2 | 53.04736 | 18.69372 | PKP; na azymucie 150° 2,0 20 2,6 0,00 0,007 0,10

9.4 | 53.04722 | 18.69386 | PKP; na azymucie 150° 2,0 1.8 2,5 0,09 0,007 0,09

9.5 | 53.04705 | 18.69403 | PKP; na azymucie 150° 2,0 1.9 2.5 0,09 0,007 0,09

9.6 | 53.04692 | 18.69417 | PKP; na azymucie 150° 2,0 1,8 2.4 0,08 0,008 0,09

0.7 | 53.04675 | 18.69431 [ PKP, na azymucie 150° 2,0 1,8 24 0,08 0,008 0,09

98 | 53.04658 | 18.89447 | PKP; na azymucie 150° 2,0 17 2.2 0,08 0,006 0,08

9.9 | 53.04644 | 1869461 | PKP; na azymucie 150° 2,0 1,7 2,2 0,08 0,008 0,08
9.10 | 53.04628 | 18.69478 | PKP; na azymucie 150° 2,0 1,7 2.2 0,08 0,006 - 0,08
9.11 | 53.04614 | 18.69492 | PKP; na azymucie 150° 2,0 1,8 2,1 0,07 0,006 0,08
9.12 | 53.04597 | 18.69506 | PKP; na azymucie 150° 2,0 1.6 2.1 0,07 0,006 0,08
913 | 53.04581 i 18.69522 | PKP; na azymucie 150° 2,0 1,5 2,0 0,07 0,005 0,07
9.14 | 53.04567 | 18.69536 | PKP; na azymucie 150° 2,0 1,6 2,1 0,07 0,006 0,08
9.15 | 53.04550 | 18.69550 | PKP; na azymucie 150° 20 1,5 2.0 0,07 0,005 0,07
9.16 | 53.04536 | 18.69567 | PKP; na azymucie 150° 2.0 1,4 1,8 0,07 0,005 0,07
9.17 | 53.04519 | 18.69580 | PKP; na azymucie 150° 2.0 1.4 1.8 0,07 0,005 0,07
0.18 | 53.04503 | 18.69597 | PKP; na azymucie 150° 2,0 1,3 1,7 0,06 0,005 0,06
9,19 | 53.04489 | 18.69611 | PKP; na azymucie 150° 2,0 1.3 1.7 0,06 0,005 0,06
9.20 | 53.04472 | 18.69625 | PKP; na azymucie 150° 20 1,3 1,7 0,08 0,005 0,06
9.21 | 53.04456 | 18.69641 | PKP; na azymucie 150° 2,0 1,2 1,6 0,08 0,004

9.22 | 53.04441 | 18.69655  PKP;na azymucie 150° 2,0 0,004

'nnlka fozszerzenia k=2.

Objasnienia:
PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
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Tabela nr 6 cd.

_ Lokslzagiapionu [ punktu pomirowedo. | wysckott | Warodt | oL | wocsnik | wyampesana | WokETS
pionu /. [ Pomiar | ZMIErZONA! polaEd. | poziemu | “polaH | POROTE
:P_ynklu_ . e -. Cm 5 e emisjt _W_ME_:_
2ol e 3 a0 T s e e ey T g
9.23 | 53.04425 | 18.69672 | PKP; na azymucle 150° 20 1,1 1.4 0,05
9.24 | 53.04411 | 18.69686 | PKP; na azymucie 150° 2,0 1,1 1,4 0,05 0,05
9.25 | 53.04395 | 18.69700 | PKP; na azymusie 150° 2,0 1,1 1.4 0,05 0,05
9.26 | 53.04378 | 18.69717 | PKP; na azymucie 150° 2,0 1,0 1,3 0,05 0,05
9.27 | 53.04364 | 18.69730 | PKP; na azymucie 150° 2.0 1,0 1.3 0,05 0,05
9.28 | 53.04356 | 18.69739 | PKP; na azymucie 150° 2,0 1,0 1.3 0,05 0,05
10.1 | 53.04783 | 18.60322 | CKPinasaymucie 16571 1 54 2,1 2,8 0,10 0,10
10.2 | 53.04766 | 18.69330 | PKP; na azymucie 165° 2,0 2,0 2,6 0,09 0,10
10.3 | 53.04747 | 18.69339 | PKP; na azymucie 165° 2,0 2,0 26 0,09 0,10
10.4 | 53.04731 | 18.689347 | PKP; na azymucie 165° 2,0 1.9 2,5 0,09 0,09
10.5 | 53.04714 | 18.69355 | PKP; na azymucie 165° 2,0 1,9 25 0,09 0,09
10.6 | 53.04697 | 18.69361 | PKP; na azymucie 165° 2,0 1,8 24 0,08 0,00
10.7 | 53.04678 | 18.68369 | PKP; na azymucie 165° 20 1.8 2.4 0,08 0,09
10.8 | 53.04661 | 18.69378 | PKP; na azymucie 165° 2,0 1,7 2.2 0,08 0,08
10.9 | 53.04644 | 18.69386 | PKP; na azymucle 165° 2.0 1,7 2,2 0,08 0,08
10.10 | 53.04628 | 18.69392 | PKP; na azymucie 165° 2,0 1,7 2,2 0,08 0,08
10.11 | 53.04608 | 18.69400 | PKP; na azymucie 165° 2,0 1,6 2,1 0,07 0,08
10.12 | 53.04592 | 18.69408 | PKP; na azymucle 165° 20 1.6 2,1 0,07 0,08
10.13 1 53.04575 | 18.69417 | PKP; na azymucie 165° 2,0 1,5 2.0 0,07 0,07
10.14 | 53.04558 | 18.69425 | PKP; na azymucie 165° 2,0 1,6 2,1 0,07 0,08
10.15 | 53.04539 | 18.69431 | PKP; na azymucie 165° 2.0 1,56 2,0 0,07 0,07
10.16 | 53.04522 | 18.69439 | PKP; na azymucle 165° 2,0 1.4 1,8 0,07 0,07
10.17 | 53.04506 | 18.69447 | PKP; na azymucie 165° 20 14 1.8 0,07 0,07
10.18 | 53.04489 | 18.69456 | PKP; na azymucie 165° 2,0 1,3 1,7 0,06 0,06
10.19 | 53.04469 | 18.69464 i PKP; na azymucie 165° 2,0 1.3 1,7 0,08 0,06
10.20 | 53.04453 | 18.69469 | PKP; na azymucie 165° 2,0 1,3 1.7 0,06 0,06
10.21 ] 53.04436 ;| 18.69478 | PKP; na azymucie 185° 2,0 1,2 1.6 0,06 0,08
10.22 | 53.04419 | 1869486 | PKP; na azymucie 165° 2,0 1.2 1,6 0,06 0,06
10.23 | 53.04400 | 18.69494 | PKP; na azymucie 165° 0,05
*’Zawymkb = i v T .
pomiaru U:dla wspdlczynnika rozszerzenia k=2.

Objagnienia:

PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
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Tabela nr 6 cd.

p | Lokalizacha pionu / punktu pomiarowego | wysokoss | Wartose [+ WK F oL | Wa0S L ygasnic
pioaU /1 o _Pomiam | ZMIeEONA|  pola-E? | poziomu | " pola-H | POERTE
| e | om | e [T ] e
3 T Sy e e e e By
53.04383 | 18.69503 | PKP; na azymucie 165° 2.0 1,1 1,4 0,05 0,004 0,06
10.25 | 53.04367 | 18.69508 | PKP; na azymucie 165° 2,0 1,1 1.4 0,05 0,004 0,05
10.26 | 53.04350 | 18.69517 | PKP; na azymucie 165° 2.0 1,0 1,3 0,05 0,003 0,05
10.27 | 53.04330 { 18.69525 | PKP; na azymucie 165° 20 1,0 1.3 0,05 0,003 0,056
10.28 | 53.04314 | 18.69533 | PKP; na azymucie 165° 2.0 1,0 1,3 0,05 0,003 0,05
10.29 | 53.04306 | 18.69536 | PKP; na azymucie 165° 2,0 1,0 1,3 0,05 0,003 0,05
11.1 | 53.04764 | 18.69319 [ GKP; na azymucie 180° 2,0 2,0 2,86 0,09 0,007 0,10
11.2 | 53.04747 | 18.68319 | GKP; na azymucie 180° 2,0 2,0 28 0,09 0,007 0,10
11.3 | 53.04728 | 18.68319 | GKP; na azymucie 180° 2.0 1,9 2.5 0,09 0,007 0,09
11.4 | 53.04711 | 18.69319{ GKP; na azymucie 180° 2,0 1,8 25 0,09 0,007 0,09
11.5 | 53.04692 | 18.69319 | GKP; na azymucie 180° 2,0 1,8 2,5 0,09 0,007 0,09
11.6 | 53.04675 | 18.69319 | GKP, na azymucie 180° 2,0 1,9 2,5 0,09 0,007 0,09
11.7 | 53.04655 | 18.69319 | GKP; na azymucie 180° 2,0 1,8 2.4 0,08 0,006 0,09
11.8 | 53.04630 | 18.69319 | GKP; na azymucie 180° 2,0 1,8 24 0,08 0,006 0,09
11.9 | 53.04622 | 18.69319 | GKP; na azymucie 180° 2,0 1,7 2,2 0,08 0,006 0,08
11.10 | 53.04603 | 18.69319 | GKP; na azymucie 180° 2,0 1,7 2.2 0,08 0,006 0,08
11.11 | 53.04586 | 18.69319 | GKP; na azymucie 180° 2,0 1,6 2.1 0,07 0,006 0,08
1142 | 53.04567 | 18.69319 | GKP; na azymucie 180° 2.0 1.5 2.0 0,07 0,005 0.07
11.13 | 53.04550 | 18.69318 | GKP; na azymucie 180° 2,0 1,5 2,0 0,07 0,005 0,07
11.14 | 53.04530 | 18.69319 | GKP; na azymucie 180° 2,0 1,5 2,0 0,07 0,005 0,07
11.15 | 53.04514 | 18.69319 | GKP; na azymucie 180° 2,0 1.4 1.8 Q.07 0,005 0,07
11.16 | 53.04494 | 18.69319 | GKP; na azymucie 180° 2,0 1.4 1,8 0,07 0,005 0,07
11.17 | 53.04478 | 18.69319 | GKP; na azymucie 180° 2,0 1,3 1,7 0,06 0,005 0,06
11.18 | £3.04458 | 18.69319 | GKP; na azymucie 180° 2,0 1,3 1,7 0,08 0,005 0,086
11.18 | 53.04441 | 18.68319 1 GKP; na azymucie 180° 2.0 1.3 1,7 0,06 0,005 0,06
11.20 | 53.04422 | 18.69319 GKP; ha azymucie 180° 2,0 1,2 1,6 0,06 0,004 0,06
11.21 | 53.04406 | 18.69319 | GKP; na azymucie 180° 2,0 1,2 1,6 0,06 0,004 0,086
11.22 1 53.04386 | 18.69319 | GKP; na azymucie 180° 2.0 1,2 1.6 0,06 0,004 0,08
11.23 | 53.04369 | 18.69319 | GKP: na azymucie 180° 2,0 1.1 14 0,05 0,004 0,05

"1 Za wynik badania przyjmuje sie warto¢ wyznaczo
pomiaru U dla wspolczynnika rozszerzenia k=2

a jako maksymainy chwilowy wyni

‘pomiarow powiekszony o rozszerzong niepewnosé

Objasnienia:

GKP — Glowny Kiertinek Pomiarowy
PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

FO2/KJ-7.8
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Tabela nr 6 cd.

122 wynik badanla przyjmje sie warlo$é wyznaczo
pomiaru. U.dia wspélczynnika rozszerzenia k=2.

ifawy wynik pomiaréw powiekszony o rozszerzong niepe

Lokaizacia pow / puoki pormrowess | wysckose | w aose | Wekaznik
pioau £, i i pomian.: * poziomu polact s s
punktul S M| vm emisji W |77 A |
LT 4 TR T 8 o
11.24 | 53.04350 | 18.69319 | GKP; na azymucie 180° 2,0 0,05 0,004
11.25 | 53.04333 | 18.69319 | GKP; na azymucie 180° 2.0 1.1 1.4 0,05 0,004
11.26 | 53.04314 | 18.69319 | GKP; na azymucie 180° 2,0 1.0 1,3 0,05 0,003
11.27 { 53.04289 | 18.69319 | GKP; na azymucie 180° 2,9 1,0 1,3 0,05 0,003 0,05
12.1 | 53.04783 | 18.69316 | '+ M4 azymucie 19571 2,0 2.1 2,8 0,10 0,007 0,10
12.2 | 53.04766 ; 18.69308 | PKP; na azymucie 195° 2,0 2,0 2.6 0,09 0,007 0,10
12.3 | 53.04747 | 18.69300 | PKP; na azymucie 195° 2,0 2,0 26 0,09 0,007 0,10
12.4 | 53.04731 | 18.68291 | PKP; ha azymucie 195° 2.0 1,9 25 0,09 0,007 0,09
12.5 | 53.04719 | 18.69287 | PKP; na azymucie 195° 2,0 1,9 2.5 0,09 0,007 0,09
12.6 | 53.04678 | 18.69269 | PKP; na azymucie 195° 2,0 1,8 2,4 0,08 0,006 0,09
12.7 | 53.04670 | 18.69264 | PKP; na azymucie 195° 20 1,7 22 0,08 0,006 0,08
12.8 | 53.04644 | 18.69253 | PKP; na azymucie 195° 2,0 1,7 2,2 0,08 0,006 0,08
12.9 | 53.04628 | 18.69247 | PKP; na azymucie 195° 2,0 1,7 2,2 0,08 0,006 0,08
12.10 | 53.04608 | 18.69239 | PKP; na azymucle 195° 2,0 16 2.1 0,07 0,006 0,08
12.11 | 53.04592 | 18.69230 | PKP; na azymucie 195° 2,0 1,6 2,1 0,07 0,006 0,08
12.12 | 53.04575 | 18.69222 | PKP; na azymucie 195° 2,0 15 2,0 0,07 0,005 0,07
12.13 | 53.04558 | 18.69214 | PKP; na azymucle 195° 2,0 1,6 2.1 0,07 0,006 0,08
12.14 | 53.04539 | 18.69208 | PKP; na azymucie 195° 2,0 1,5 20 0,07 0,005 0,07
12.15 | 53.04522 | 18.69200 | PKP; na azymucie 195° 2,0 1,4 1,8 0,07 0,005 0,07
12.16 | 53.04506 | 18.69192 | PKP; na azymucie 195° 2.0 14 1.8 0,07 0,005 0,07
12.17 | 53.04489 | 18.69183 | PKP; na azymucie 195° 20 1,3 1,7 0,06 0,005 0,06
12.18 | 53.04469 | 18.69175 | PKP,; na azymucie 195° 2,0 1,3 1,7 0,06 0,005 0,06
12.19 | 53.04453 | 18.69169 | PKP; na azymucie 195° 2,0 1,3 1,7 0,06 0,005 0,06
12.20 | 53.04436 | 18.69161 | PKP; na azymucie 185° 2,0 1,2 16 0,06 0,004 0,06
12.21 | 53.04419 | 18.69153 | PKP; na azymucie 195° 2.0 1,2 1.6 0,06 0,004 0,06
12,22 | 53.04400 | 18.69144 | PKP; na azymucie 195° 2.0 1,1 1,4 0,05 0,004 0,05
12.23 | 53.04383 | 18.69138 | PKP; na azymucie 195° 2,0 1,1 1,4 0,05 0,004 0,05
12.24 ] 53.04367 { 18.69131 | PKP; na azymucie 195° 2,0 1,1 1,4 0,05 0,004 0,05
12.25 | 53.04350 | 18.69122 | PKP; na azymucie 195° 20 1,0 1.3 0,05 0,003

Objasnienia:

GKP — Glowny Kierunek Pomiarowy
PKP - Pameocniczy Kierunek Pomiarowy
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Tabela nr_6 c_d.

e | oleteadepon puk pomitovego | Wyt | Warest | il | wekamk|panaczena | WAEK
pomai| = pomiary | amierzona | JHS | Vosomu | poirt | POz
punkgu caoimals 2 o m]. SV Vi) | e_ﬁjq:ssl_\{ymg_ R b WMH :.
R e e By W R R e R R R e g
12.26 | 53.04336 ; 18.69116 { PKP; na azymucie 195 2,0 1,0 1,3 0,056 0,05
13.1 | 53.04766 | 18.69303 | PKP; na azymucie 200° 2.0 2,0 26 0,09 0,007 0,10
13.2 | 53.04750 | 18.69294 | PKP; na azymucie 260° 2,0 2,0 2.6 0,09 0,007 0,10
13.3 | 53.04733 | 18.69283 | PKP; na azymucie 200° 2,0 1.8 25 0,09 0,007 0,09
13.4 | 53.04722 | 18.60273 | PKP; na azymucie 200° 2,0 1,9 2.5 0,09 0,007 0,09
13.5 | 53.04681 | 18.69253 | PKP; na azymucie 200° 2,0 1.9 25 0,09 0,007 0,09
136 | 53.04672 | 18.69247 | PKP; na azymucie 200° 2,0 1,9 2.5 0,09 0,007 0,09
13.7 | 53.04647 | 18.69233 | PKP; na azymucie 200° 2,0 1.8 2,4 0,08 0,008 0,09
13.8 | 53.04631 | 18.69222 | PKP; na azymucie 200° 2,0 1.8 24 0,08 0,006 0,09
13.9 | 53.04614 | 18.69211 | PKP; na azymucie 200° 2,0 1,7 2,2 0,08 0,006 0,08
13.10 | 53.04597 | 18.69203 PKP; na azymucie 200° 20 1.7 2.2 0,08 (0,006 0,08
13.11 | 53.04581 | 18.69192 | PKP; na azymucie 200° 2,0 1,6 2.1 0,07 0,008 0,08
13.12 | 53.04564 | 18.69180 | PKP; na azymucie 200° 20 1,5 2,0 0,07 0,005 0,07
13.13 | 53.04547 | 18.69172 | PKP; na azymucie 200° 2,0 1,5 2,0 0,07 0,005 0,07
13.14 | 53.04530 | 18.69161 PKP; na azymucie 200° 2,0 1,5 2,0 0,07 0,005 0,07
13.15 | 563.04514 | 18.69150 | PKP; na azymucie 200° 20 1.4 1.8 0,07 0,005 0,07
13.16 | 53.04497 | 18.89142 | PKP; na azymucle 200° 2,0 1.4 1,8 0,07 0,005 0,07
1317 | 53.04478 | 18.68131 PKP; na azymucie 200° 2,0 1,3 1,7 0,06 0,005 0,06
13.18 | 53.04481 | 18.69119 | PKP; na azymucie 200° 2,0 1.3 1.7 0,08 0,005 0,06
13.19 | 53.04445 | 18.69108 | PKP; na azymucle 200° 2,0 1,3 1,7 0,08 0,005 0,06
13.20 | 53.04428 | 18.69100 ¢ PKP, na azymucie 200° 2,0 1,2 1.6 0,06 0,004 0,06
13.21 | 53.04411 | 18.69089 | PKP; na azymucie 200° 2.0 1,2 1,6 0,06 0,004 0,06
13.22 | 53.04395 | 18.69078 | PKP; na azymucle 200° 2,0 1.2 1,6 0,06 0,004 0,06
13.23 | 53.04378 ; 18.68068 | PKP; na azymucie 200° 2.0 1.1 1,4 0,05 0,004 0,05
13.24 | 53.04361 | 18.69058 | PKP; na azymucie 200° 2.0 1,1 1.4 0,05 0,004 0,05
13.25 | 53.04345 | 18.69047 | PKP; na azymucie 200° 2,0 1.1 1,4 0,05 0,004 0,05
13.26 | 53.04340 | 1869043 | PKP; na azymucie 200° 2,0 1.0 1,3 0,05 0,003 0,05
141 | 53.04786 | 18.69308 | PKP, na azymucie 200° 2,0 2,1 2.8 0,10 0,007 0,10
14.2 | 53.04772 | 18.692890 | PKP; na azymucie 225° 2,6 0,08 0,007 0,10
_*-)_.;é_ wyn[kbadantﬂpl’zyjmlew os e . pommrdwpow:ekszony 5 rozszerzonqmepewno =
pomiaru U dla wspdlczynnika rozszerzen iR e R e

Objasnienia:
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 Cokalzacia pon purki pormiarowege oadans | Wi W
: poEa-E” -poziomu
_ o | '. ] ] e |

14.3 | 53.04761 | 18.69267 | PKP; na azymucie 225° 20 2,0 26 0,09

14.4 | 53.04747 | 18.69244 | PKP; na azymucie 225° 2,0 1,9 25 0,09 0,007 0,09

14.5 | 53.04733 ) 18.69225 | PKP; na azymucie 225° 2,0 1.8 2,5 0,09 0,007 0,09

14.6 | 53.04722 | 18.69203 | PKP; na azymucie 225° 2,0 1,9 2.5 0,09 0,007 0,09

14.7 | 53.04708 | 18.69183 | PKP; na azymucie 225° 2.0 1,9 2,5 0,09 0,007 0,09

14.8 | 53.04897 | 18.69161 | PKP; na azymucie 225° 2.0 1,8 24 0,08 0,006 0,09

14.9 | 53.04683 | 18.69139 ;| PKP; na azymucie 225° 2,0 1.8 2,4 0,08 0,006 0,09
14.10 | 53.04672 | 18.69119 | PKP; na azymucie 225° 2,0 1,7 2,2 0,08 0,006 0,08
14.11 | 53.04658 | 18.68087 | PKP; na azymucie 225° 2,0 1,7 22 0,08 0,006 0,08
14.12 | 53.04644 | 18.69075 | PKP; na azymucie 225° 2.0 1,6 2.1 0,07 0,006 0,08
14.13 | 53.04633 | 18.69056 | PKP; na azymucie 225° 2,0 1.5 2,0 0,07 0,005 0,07
14.14 [ 53.04619 | 18.69033 | PKP; na azymucie 225° 2,0 1,5 2,0 0,07 0,005 0,07
14.15 | 53.04608 | 18.69014 | PKP; na azymucie 225° 2,0 1,5 2,0 0,07 0,005 0,07
14.16 | 53.04594 | 18.68992 | PKP; na azymucie 225° 2.0 1.4 1,8 0,07 0,005 0,07
14.17 | 53.04581 | 18.68969 { PKP; na azymucie 225° 2,0 1,4 1,8 0,07 0,005 0,07
14,18 | 53.04569 { 18.68950 | PKP; na agymucie 225° 20 13 1,7 0,06 0,005 0,06
14.19 | 53.04556 | 18.68928 | PKP; ha azymucie 225° 2,0 1,3 1,7 0,06 0,005 0,06
14.20 | 53.04544 | 18.68908 | PKP; na azymucle 225° 2,0 1,3 1,7 0,06 0.005 0,06
14.21 | 53.04530 | 18.68886 | PKP; na azymucie 225° 2,0 1,2 1,6 0,06 0,004 0,06
14.22 | 53.04519 | 18.68864 | PKP; na azymucie 225° 2,0 1,2 1.6 0,06 0,004 0,06
14.23 | 53.04506 | 18.68844 | PKP; na azymucie 225° 2,0 1,2 1,6 0,06 0,004 0,06
14.24 | 53.04492 | 18.68822 | PKP; na azymucie 225° 2.0 1,1 1,4 0,05 0,004 0,05
14.25 | 53.04480 | 18.68800 | PKP; na azymucie 225° 2.0 1.1 1,4 0,05 0.004 0,05
14.26 | 53.04467 | 18.68781 | PKP; na azymucie 225° 2,0 1,1 1,4 0,05 0,004 0,05
14.27 | 53.04456 | 18.68758 | PKP; na azymucie 225° 2,0 1,0 1,3 0,05 0,003 0,05
14.28 | 53.04441 | 18.68739 | PKP; na azymucie 225° 2.0 1,0 1,3 0,05 0,003 0,05
14.29 | 53.04436 | 18.68728 | PKP; na azymucie 225° 2.0 1.0 1,3 0,05 0,003 0,05
15.1 | 53.04789 | 18.69305 | PKP; na azymucie 225° 2,0 2,1 28 0,10 0,007 0,10
15.2 | 53.04786 | 18.69275 | PKP; na azymucie 255° 2,0 20 2,8 0,09 0,007 0,10
.’f) a wynik badania przyjmuje sie wartosé wyznaczona jako nycl wyn o) na nie é
‘pormiari U did wapolczynn:ka rozszerzenia k=2

Objasnienia:

PKP — Pomocniczy Kierunsk Pomiarowy
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Tabela nr 6 cd.

 Lokalzagi ponu/ punktu poriarovego | wonk wﬁ’i’ﬁ?é’ffn; Wskank

et || ro

sk | A | W
15.3 | B3.04781 | 18.68247 | PKP,; na azymucie 255° 2,0 2.0 2.6 0,09 0,007 0,10
15.4 | 53.04775 | 18.69219 | PKP; na azymucie 255° 2,0 1,9 2.5 0,09 0,007 0,09
15.5 | B3.04771 | 18.69195 | PKP; na azymucie 255° 2,0 1,9 2,5 0,09 0,007 0,09
15.6 | 53.04768 | 18.69185 | PKP; na azymucie 255° 2,0 1,9 2,5 0,09 0,007 0,09
16.7 | 53.04761 | 18.69131; PKP; na azymucie 2565° 2,0 1,9 25 0,09 0,607 0,09
15.8 | 53.04755 | 18.69103 | PKP; na azymucie 255° 2,0 1,8 24 0,08 0,006 0,08
15.9 | £3.04753 | 18.69075 | PKP; na azymucie 255° 2,0 1.8 2.4 0,08 0,006 0,09
15.10 | 53.04747 | 18.69044 | PKP; na azymucie 255° 2.0 1,7 2,2 0,08 0,006 0,08
15.11 | 53.04742 | 18.69017 | PKP; na azymucie 255° 2,0 1,7 2,2 0,08 0,006 0,08
15.12 | 53.04739 | 18.68986 | PKP; na azymucie 265° 2,0 186 2.1 0,07 0,006 0,08
15,13 | £3.04733 | 18.68958 | PKP; na azymucie 255° 2,0 1,5 20 0,07 0,005 0,07
15.14 | 53.04725 | 18.68900 | PKP; na azymucie 255° 20 1,5 2,0 0,07 0,005 0,07
16.15 1 53.04720 | 18.68872 | PKP; na azymucie 255° 2.0 1,5 20 0,07 0,005 0,07
15.16 | 53.04714 | 18.68842 | PKP; na azymucie 255° 2,0 14 1.8 0,07 0,005 0,07
15,17 | 53.04711 | 18.68814 | PKP; na azymucie 255° 2,0 1,4 1,8 0,07 0,005 0,07
15.18 | 53.04705 | 18.68786 | PKP, na azymucie 255° 2,0 1.3 1,7 0,06 0,005 0,06
15.19 | 53.04700 | 18.68756 | PKP; na azymucie 255° 2.0 1,3 1,7 0,06 0,005 0,06
15.20 | 53.04697 | 18.68728 | PKP; na azymucle 255° 2,0 1,3 17 0,086 0,006 0,086
15.21 ] 53.04692 | 18.68697 | PKP; na azymucie 255° 2,0 1,2 1.6 0,06 0,004 0,06
15,22 | 53.04686 | 18.68669 | PKP; na azymucie 255° 2,0 1.2 1,6 0,06 0,004 0,06
15.23 | 53.04683 | 18.68642 | PKP; na azymudie 255° 2,0 1.2 1.6 0,06 0,004 0,06
15.24 | 53.04678 | 18.68611 PKP; na azymucie 255° 2.0 1,1 14 0,05 0,004 0,05
15.25 | 53.04675 | 18.68593 | PKP; na azymucie 255° 2,0 1.1 1,4 0,05 0,004 0,05
15.26 | 53.04664 | 18.68525 | PKP; na azymucie 255° 2,0 1,0 1,3 0,05 0,003 0,05
15.27 | 53.04661 | 18.68511 | PKP; na azymucie 255° 2.0 1,0 1,3 0,05 0,003 0,05
16.1 | 53.04794 | 1860305 | PKPimaamymucie 28571 | 5 2,1 2,8 0,10 0007 | 0,10
16.2 | 53.04800 | 18.69275 | PKP; na azymucie 285° 2,0 2,0 26 0,09 0,007 0,10
16.3 | 53.04803 | 18.69247 | PKP; na azymucie 285° 2,0 2,0 2,6 0,09 0.007 0,10
16.4 } 53.04808 | 18.69219 | PKP.na azymucie 285° 2,0 1 ,9 0,09 6,007 0,09

n'nika rozszerzenia k=2.

Objagnienia:
PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
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Tabela nr 6_cd.

| Lolelzadepionu pund pomioisgd - | Wekanic|wyenacsona | Wekemic
pionu /. sl % poziomus 5 polasH Roziomu
punktu. | LON - Ol | i | -
16.5 | 53.04814 | 18.69189 | PKP; na azymucie 285° 2,0 1,9 2,5 0,09 0,007
16,6 | 53.04816 | 18.69161 | PKP; na azymucie 285° 2.0 1,9 2,5 0,09 0,007 0,09
16.7 | 53.04822 | 18.69131 | PKP; na azymucie 285° 2,0 1,9 25 0,08 0,007 0,09
16.8 { 53.04828 | 18.69103 | PKP; na azymucie 285° 2.0 1.8 2.4 0.08 0,008 0,09
16.9 | 53.04831 | 18.69075 | PKP; na azymucie 285° 2,0 1.8 2.4 0,08 0,006 0,09
16.10 | 53.04836 | 18.69044 | PKP; na azymucie 285° 2,0 1,7 22 0,08 0,006 0,08
16.11 | 53.04842 | 18.69017 | PKP; na azymucie 285° 20 1,7 2,2 0,08 0,006 0,08
16.12 | 53.04844 | 18.68986 | PKP; na azymucie 285° 2,0 16 2.1 0,07 0,006 0,08
16.13 | 53.04850 | 18.68958 | PKP; na azymucie 285° 2,0 1.6 2,0 0,07 0,005 0,07
16.14 | 53.04855 | 18.68930 | PKP; na azymucie 285° 2,0 1,5 2,0 0,07 0,005 0,07
16.15 | 53.04858 | 18.68900 | PKP; na azymucie 285° 2,0 1.5 2,0 0,07 0,005 0,07
16,16 | 53.04864 | 18.68872 | PKP; na azymucie 285° 2,0 1,4 1,8 0,07 0,005 0,07
16.17 | 53.04869 | 18.68842 | PKP; na azymucie 285° 20 1.4 18 0,07 0,005 0,07
16.18 | 563.04872 | 18.68814 | PKP; na azymucie 285° 2,0 1,3 1,7 0,06 0,005 0,06
16.19 | 53.04878 | 18.68786 | PKP; na azymucie 285° 2.0 1,3 17 0,66 0,005 0,06
16.20 | 53.04883 | 18.68756 | PKP; na azymucie 285° 2,0 1,3 1,7 0,06 0,005 0,06
16,21 ) 563.04886 | 18.68728 ! PKP; na azymucie 285° 2.0 1,2 1.6 0,086 0,004 0,06
16.22 | 53.04892 | 18.68697 | PKP; na azymucie 285° 2,0 1,2 1,8 0,08 0,004 0,086
16.23 1 53.04897 | 18.68669 | PKP; na azymucie 285° 2,0 1,2 1,6 0,06 0,004 0,08
16.24 | 53.04800 | 18.68642 | PKP; na azymucie 285° 2.0 1,1 1.4 0,05 0,004 0,05
16.25 | 53.04905 | 18.68611 PKP; na azymucie 285° 2.0 1,1 1,4 0,05 0,004 0,05
16.26 | 53.04911 | 18.68583 | PKP; na azymucie 285° 2,0 1,1 1,4 0,05 0,004 0,05
16.27 | 53.04913 | 18.68558 | PKP; na azymucie 285° 2,0 1.0 1,3 0,05 0,003 0,05
16.28 | 53.04919 | 18.68525 | PKP; na azymucie 285° 2,0 1.0 1,3 0,05 0,003 0,05
16.29 | 53.04922 | 18.68511 | PKP; na azymucie 285° 2,0 1,0 1,3 0,05 0,003 0,05
17.1 | 53.04805 | 18.69283 | PKP; na azymucie 304° 2,0 2,1 28 0,10 0,007 0,10
17.2 | 53.04816 | 18.69258 | PKP; na azymucie 304° 2,0 2,0 25 0,09 0,007 0,10
17.3 | 53.04828 | 18.69233 | PKP; na azymucie 304° 2,0 2,0 2.6 0,09 0,007 0,10
17.4 | 53.04836 | 18.69208 | PKP; na azymucie 304° 2,0 1,9 2,5 0,09 0,007 0,09

ia przyjmuje sie wartos¢ wyznaczona jako ma

dla‘wspdlczynnika razszerzenia k=2.

‘pomiary’

Objasnienia:

PKP - Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
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Tabela nr 6 cd

' Wysokosc

i Wartosé 0

em:s;n WME

. Wartosé Wskaznlk
wyznaczona : i

3

PKP; na azymucie 304°

17.5 | 53.04847 | 18.69183 20
17.6 | 53.04858 | 18.69158 ;| PKP; na azymucie 304° 2,0 1,9 2,5 0,09
17.7 | B3.04867 ; 18.69133 | PKP; na azymucie 304° 2,0 1,9 25 0,09
17.8 | 53.04878 | 18.69108 | PKP; na azymucie 304° 2,0 1,8 2.4 0,08
17.9 | 53.04886 | 18.69083 | PKP; na azymucie 304° 2,0 1.8 2.4 0,08
17.10 | 53.04897 | 18.69058 | PKP; na azymucie 304° 2.0 1,7 2.2 0,08
17.11 1 53.04908 | 18.69033 | PKP; na azymucie 304° 2,0 1.7 22 0,08
17.12 | 53.04917 | 18.69008 | PKP; na azymucia 304° 2,0 1,6 2.1 0,07
17.13 | 53.04928 | 18.68883 | PKP; na azymucie 304° 2,0 1,5 20 0,07
17.14 | 53.04939 ; 18.68961 | PKP; na azymucie 304° 2.0 1.6 2,0 0,07
17.15 | 53.04947 | 18.68936 | PKP; na azymucie 304° 2,0 1,5 2,0 0,07
17.16 | 53.04958 | 18.68911 PKP; na azymucie 304° 2,0 14 1,8 0,07
17.17 | 53.04967 | 18.68886 | PKP, na azymucie 304° 20 14 1,8 .07
17.18 | 53.04978 | 18.68861 | PKP; na azymucie 304° 2.0 1.3 1,7 0,06
17.19 | 53.04989 | 18.68836 | PKP; na azymucie 304° 2.0 1,3 1.7 0,06
17.20 | 53.04997 | 18.68811 PKP; na azymucie 304° 2,0 1,3 1,7 0,06
17.21 | 53.05008 | 18.68786 | PKP; na azymucie 304° 2,0 1,2 1,6 0,06
17.22 | 53.05019 | 18.68761 | PKP; na azymucle 304° 2,0 1,2 1,6 0,06
17.23 | 53.05028 ;{ 18.68736 | PKP; na azymucie 304° 2.0 1,2 1,6 0,08
17.24 | 53.05039 | 18.68711 | PKP,; na azymucie 304° 2,0 1,1 1,4 0,05
17.25 | 53.05047 | 18.68686 | PKP; na azymucie 304° 2,0 1,1 14 0,05
17.26 | 53.05058 | 18.68661 | PKP; na azymucie 304° 20 1,1 1,4 0,05
17.27 | 53.05069 | 18.68636 | PKP; na azymucie 304° 2,0 1,0 1,3 0,05
17.28 | 53.05072 | 18.68625 | PKP; na azymucie 304° 2,0 1,0 1,3 0,05
18.1 | 53.04800 | 1869311 | TP naanmuce 328 54 2,1 2,8 0,10
18.2 i 53.04814 | 18.69291 PKP; na azymucie 323° 2,0 2.0 2.6 0,09
18.3 | 53.04828 | 18.69275 | PKP; na azymucie 323° 2,0 2,0 2.6 0,09
18.4 | 53.04842 | 18.69255 | PKP; na azymucie 323° 2.0 1,9 2,5 0,09
18.68239 | PKP;na azymucie 323° 2,0 1.8 2,5 0,09

18.5 | 53.04855

pomlaru U dia wspotczynmka rozszarzen:a k= 2

Objasnienia:

PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

FO2/KJ-7.8

wydanie 9 z 29.05.2023 r.
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Tabela nr 6 cd

b Al ioni ik poisioves | vadania | viskamic | upiracaona | %

pionu /| pola E - poziomi “pola-H
_.p.l;J;r_‘-kt'u i '1 - {V.fm] _ i TAm

18.6 | 53.04869 | 18.69219 | PKP; na azymucie 323° 2.4

18.7 | 53.04886 | 18.69203 | PKP; na azymucie 323° 2,0 1,7 2,2 0,08 0,006 0,08
18.8 | 53.04900 | 18.69183 | PKP; na azymudie 323° 2,0 1,7 22 0.08 0,006 0,08
18.9 | 53.04914 | 18.69167 | PKP; na azymucie 323° 2.0 1,7 2.2 0,08 0,006 0,08
18.10 | 53.04928 | 18.69147 | PKP; na azymucie 323° 2,0 1.6 2,1 0,07 0,006 0,08
18,11 | 53.04942 | 18.689131 | PKP; na azymucie 323° 2,0 1,6 2,1 0,07 0,006 0,08
18.12 | 53.04958 | 18.69111 | PKP; na azymucie 323° 2,0 1.5 20 0,07 0,005 0,07
18.13 | 563.04972 | 18.69094 | PKP; na azymucie 323° 2,0 1,6 2,1 0,07 0,006 0,08
18.14 | 53.04986 | 18.69075 | PKP; na azymucie 323° 2,0 1,5 20 0,07 0,005 0,07
18.15 | 53.04999 | 18.69059 | PKP; na azymucie 323° 2.0 1,4 1,8 0,07 0,005 0,07
18.16 | 53.05014 | 18.69042 | PKP; na azymucie 323° 2,0 1,4 1,8 0,07 0,005 0,07
18.17 | 53.05028 | 18.69022 | PKP; na azymucie 323° 2,0 1,3 1,7 0,06 0,005 0,06
18.18 ) 53.058045 | 18.69005 | PKP; na azymucie 323° 2,0 1.3 1,7 0,06 0,005 0,06
18.19 | 53.05058 | 18.68986 | PKP; na azymucie 323° 2,0 1.3 1.7 0,06 0,005 0,06
18.20 | 53.05072 | 18.68969 | PKP; na azymucie 323° 2,0 1.2 1,6 0,06 0,004 0,06
18.21 | 53.05086 | 18.68950 [ PKP; na azymucie 323° 2,0 1,2 1,6 0,06 0,004 0,086
18.22 | 53.05100 | 18.68933 | PKP; na azymucie 323° 2.0 1,1 1,4 0,05 0,004 0,05
18.23 | 53.05114 | 18.68914 | PKP; na azymucie 323° 2,0 1,1 1,4 0,05 0,004 0,05
18.24 | 53.05180 | 18.68833 | PKP; na azymucle 323° 2,0 1,1 1,4 0,05 0,004 0,05
18.25 | 53.05186 | 18.68825 | PKP; na azymucie 323° 2.0 1,0 1,3 0,05 0,003 0,05
18.26 | 53.05194 | 18.68814 | PKP; na azymucie 323° 2.0 1,0 1,3 0,05 0,003 0.05
19.1 | 53.04816 | 18.69305 | PKP; na azymucie 342° 2,0 21 238 0,10 0,007 0,10
19.2 | 53.04833 | 18.69287 | PKP; na azymuclie 342° 2.0 2.0 2,6 0,09 0,007 0,10
19.3 | 53.04853 | 18.69286 | PKP; na azymucie 342° 2,0 2.0 26 0,09 0,007 0,10
18.4 | 53.04869 | 18.60278 | PKP; na azymucie 342° 2,0 1.9 25 0,09 0,007 0,09
19.5 | 53.04886 | 18.69269 | PKP; na azymucie 342° 2,0 1,9 25 0,09 0,007 0,09
19.6 | 53.04903 | 18.69258 | PKP; na azymucie 342° 2,0 1,9 2,5 0,09 0,007 0,09
19.7 | 53.04919 | 18.69250 | PKP; na azymucie 342° 2,0 1,9 25 0,08 0,007 0,09
19.8 53.04936 18,69242 PKP; na azymume 3420 2,0 1,8 2,4 0,08 0,006 0,09

dla wspo}czynmka rozszarzema =2

Objasnienia;

PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

F02/KJ-7.8 wydanie 9z 29.05.2023 r. Strona 23/ 29
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Tabela nr 6 cd.

T R T Wttt T
i Wartos¢, : 'wyznaczona V:‘?;iﬁ;k
19.9 | 53.04956 | 18.69230 | PKP; na azymucie 342° 2,0 1,8 0,008 0,09
19.10 | 53.04972 | 18.69222 | PKP; na azymucie 342° 2,0 1,7 0,006 0,08
19.11 | 53.04989 | 18.69214 ! PKP; na azymucie 342° 2,0 1,7 2,2 0,08 0,006 0,08
19.12 | 53.05006 | 18.69203 | PKP; na azymucie 342° 2.0 1,6 21 0,07 0,006 0,08
19.13 | 53.05022 | 18.69194 | PKP; na azymucie 342° 2,0 1,5 2,0 0,07 0,005 0,07
19.14 | £3.05039 | 18.69186 | PKP; na azymucie 342° 2,0 1.5 2,0 0,07 0,005 0,07
19.15} 53.05056 | 18.69175 ! PKP; na azymucie 342° 2,0 1,5 2,0 0,07 0,005 0,07
19.16 | 53.05108 | 18.69147 | PKP; na azymucie 342° 20 1.4 1,8 0,07 0,005 0,07
19.17 | 53.05125 | 18.69138 | PKP; na azymucie 342° 2,0 1,4 1.8 0,07 0,005 0,07
19.18 | 53.05141 | 18.69131 | PKP; na azymucie 342° 2,0 1.3 1,7 0,06 0,005 0,06
19.19} 53.05158 | 18.69118 | PKP; na azymucie 342° 2,0 13 1,7 0,06 0,005 0,06
19.20 | 53.05178 | 1869111 | PKP; na azymucie 342° 20 1,3 1,7 0,06 0,005 0,06
19.21 | 53.05194 | 18.69103 | PKP; na azymucie 342° 20 1,2 1.6 0,06 0,004 0,06
19.22 | 53.05211 | 18.69092 | PKP; na azymucie 342° 2,0 1,2 1.6 0,06 0,004 0,06
19.23 | 53.05228 | 18.69083 | PKP; na azymucie 342° 2,0 1,2 1,8 0,06 0,004 0,06
19.24 | 53.05244 | 18.69075 | PKP; na azymucie 342° 2,0 1,1 1,4 0,05 0,004 0,05
19.25 | 53.05261 | 18.69067 | PKP; na azymucie 342° 2,0 1.1 1.4 0,05 0,004 0,05
19,26 | 53.05268 | 18.690685 | PKP; na azymucie 342° 20 1,1 1,4 0,05 0,004 0,05
19.27 | 53.04822 | 18.69508 | PKP; na azymucie 342° 2.0 1,0 1,3 0,05 0,003 0,05
DPP; wejscie do budynku
A - - na dz. 99/38 (p.0) 2,0 1.6 21 0,07 0,008 0,08
DPP; wejscie do budynku
B - - pizy ul. Ceglanej 16 (p.0) 2,0 1.3 1,7 0,06 0,005 0,06
DPP; swiatto okna
C - - budynku przy ul, Ceglang] 2,0 1,3 1.7 0,06 0,005 0,06
8 (p.1}
DPP; swiatto okna
D - - budynku przy ul, Ceglanej 2,0 1.6 2.1 0,07 0,006 0,08
12 (p.0)
DPP; dwiatto okna
E - - budynku przy ul. Ceglangj 2.0 1,6 2,1 0,07 0,008 0,08
8B (p.0)
BDPP; $wiatte okna
F - - budynku na dz. Nr 122/130 20 1.8 2.4 0,08 0,006 0,09
(p.1)
DPP; swiatlo okna
G - - budynku przy ul. Ceglanej 2,0 1.8 24 0,08 0,008 0,08
6A (p 0}
pomlard'U dla wspolczynmka rozszerzenia k—

Ohbjasnienia;

PKP — Pomoecniczy Kierunek Pomiarowy
DPF - Dodatkowy Pion Pomiarowy
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Tabela nr 6 cd.

il Lokalizacja pionu 7 punktu porniarowego Wartosa 1 |oowartose Tyt e
Nr J_ p PHIRM pomiaroweoo. Wysokoéé i Warlosé SKAZNIK = wyznaczona ng:’ilellk :
plO!‘l!.l/ LAT LON : : Pom'af” “poziomu ~pola-H - Poziomi
gun.k‘_?!__ ot | m .«;_mj_sf_;.wma [Nm]
DPP; swiatfo okna
H - - budynku na dz. Nr 122115 2,0 1.5 2,0 0,07 0,005
_pA)

pomraru Udla wspdiczynmka rozszerzenla k=2

Objasnienta:
DPP - Dodatkowy Pion Pomiarowy

UWAGA: Brak mazliwosdci wykanania pomiardw na terenie budynkow na dziatkach nr 122/139 oraz 99/52 — edmowa dysponenta.

Wyniki pomiaréw odnoszg sig wytgcznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktéw / pionow
pomiarowych.

Informacje przekazane przez klienta wplywajg na wazno$é wynikow badan.

W obszarze pomiarowym zainstalowane sg urzadzenia obcych operatoréw, ktdre zostaly
uwzglednione podczas wykonywania badan. Urzadzenia te pracowaly przy aktualnie
wystepujgcym obcigzeniu i mogg mie¢ wplyw na przedstawione wyniki badan.
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Sprawozdanie nr 407/2025/05/03

6. Podsumowanie wynikow badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elekiromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
charakteryzowane przez wartosci graniczne wielkosci fizycznych dla miejsc dostepnych dla
ludnosci, uwzgledniajgce wszystkie zrédla  promieniowania moggce  wystepowac
w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448), kidre zostaly przyjete do obliczen wskaznikéw WMe i
WMHwynoszg odpowiednio:

__Tabela nr7

10 MHz — 300 GHz 0,073 A/m

Przeprowadzone badania zostaly wykonane przy uzyciu miernika szerokopasmowego i nie
wykazaly przekroczenia 70% ww. warto$ci dopuszczalnych. W wyniku przeprowadzonego
badania potwierdzono takze, ze otrzymane wartosci wskaznikowe dla wszystkich punktéw /
pionow pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie przekroczyty wartosci 1.
Zatem poziomy pol elektromagnetycznych w badanych punktach sg dopuszczalne.
Stwierdzenie zgodnoséci zostalo przedstawione na podstawie wynikdw badan oraz informacji
uzyskanych od klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci) dia instalacji
opisanej w punkcie 4.

Stwierdzenia zgodnosci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zalgczniku do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w  sprawie sposobow  sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych  poziomdw  pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

FO2/KJ-7.8 wydanie 9 z 29,05.2023 r. Strona 28 /29




Sprawozdanie nr 407/2025/0S/03

7. Dokumentacja fotograficzna

Widok obiektu wraz z zainstalowanym zespotem antenowym

Tabela nr 8
Badanie wykonat: Sprawozdanie sporzadzit: Sprawdzit:

KONIEC SPRAWOZDANIA
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